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Надежность и энергопотребление 
систем светового ограждения мачт

Н.Н. Иванова, руководитель проектов ЗАО «Логический элемент»
А.Ю. Пашкевич, главный инженер НПО «Инженеры электросвязи»
Д.Е. Терентьев, коммерческий директор НПО «Инженеры электросвязи»

Башни и мачты объектов связи, согласно меж-
дународным и российским требованиям по авиаци-
онной безопасности ICAO  (International Civil Aviation 
Organization) и МАК (Межгосударственный авиаци-
онный комитет) должны быть оборудованы загради-
тельными огнями. С ростом числа базовых станций 
операторов увеличиваются затраты на их оснащение 
и обслуживание. Что вызывает необходимость пере-
оценки эффективности и целесообразности примене-
ния ранее разработанных систем светоограждения.

Обычно система светового ограждения включает в 
себя: заградительные огни (ЗОМ), устройство защиты 
от перенапряжения, устройство контроля состояния 
ламп, инвертор DC/AC, источники питания.

Основным элементом систем светоограждения, 
определяющим их характеристики (энергопотребление,  

надежность, эксплуатационные расходы и стоимость 
оборудования) является источник света. В соответствии 
с принятым Государственной думой законом об энер-
гоэффективности, в России с 2011 года вступил запрет 
на продажу и производство ламп накаливания мощ-
ностью свыше 100 Вт. Аналогичный запрет на лампы 
мощностью выше 75 Вт вступит с 2013 года, полностью 
производство будет прекращено в 2014 году. В насто-
ящее время  операторы связи проводят  замену ламп 
накаливания  на светодиодные, что позволяет значи-
тельно снизить эксплуатационные расходы в связи с 
низким потреблением энергии и длительным сроком 
службы светодиодных ламп.  Сравнительные данные 
по лампам для ЗОМ приведены в таблице 1.

    Как видно из данных, приведенных в таблице 1,  
светодиодные лампы (СДЛ)  имеют значительное пре-

Световое ограждение высотных мачт  необходимо для  обеспечения безопасности полетов и является обязатель-
ным условием  эксплуатации объектов связи. Для снижения энергопотребления и эксплуатационных затрат, повы-
шения надежности в светоограждении должны использоваться светодиодные лампы.   В полной мере преимущества 
светодиодных ламп перед лампами накаливания, особенно на необслуживаемых объектах, могут быть реализованы 
при постоянном контроле их состояния. В статье описываются общие принципы мониторинга исправности светоди-
одных ламп и разработанное для этого оборудование, являющееся частью системы мониторинга объекта.

Mast light guarding reliability and power consumption

Light guarding of high altitude masts is necessary for flight security provision and is obligatory condition for 
telecommunications object exploitation. To decrease power consumption and enhance reliability of light guarding light 
emitting diode lamps are to be used. Fully advantages of light diode lamps in comparison to vacuum incandesce bulbs may 
be achieved at non-served objects especially through consistent it’s state monitoring. Basic principles of light diode working 
order monotoring and specially designed for this purpose equipment being part of object monitoring system are described 
in the article, 
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имущество не только перед лампами накаливания, но и 
энергосберегающими газоразрядными. Единственный 
их недостаток – более высокая цена, которая с рос-
том их производства будет снижаться. Наиболее рас-
пространенные типы светодиодных ламп выпускаются 
как под напряжение 220В AC, так и под 48В DC. При 
использовании последних, сокращаются затраты на 
оборудование, поскольку для их питания не требуется 
установка дополнительного инвертора DC/AC. Сущес-
твует несколько вариантов решений по организации 
питания СДЛ (Таблица 2).

Взвесив все плюсы и минусы, можно прийти к 
выводу, что оптимальным вариантом является питание 
СОМ  от  электроустановки постоянного тока  объекта 
связи. При этом необходимо учесть возможность вне-
сения перенапряжений, возникающих при попадании 
молнии в высотный объект, что может привести к пов-
реждению оборудования базовых и радиорелейных 
станций, нарушениям связи. Одним из главных требо-
ваний к системе светового  ограждения  является обя-
зательное резервирование электропитания, так как в 

случае пропадания основного питания высотный объект 
в темное время суток или в условиях плохой видимости 
может представлять опасность для летательных аппа-
ратов. Данное требование отражено в Руководстве по 
эксплуатации гражданских аэродромов Российской 
Федерации (РЭГА РФ-94). 

Важным следствием применения светодиодных 
ламп, является возможность изменения регламента 
технического обслуживания – а именно не плановая 
замена ламп, а замена по факту выхода из строя. Кроме 
того желательно иметь возможность в любой момент 
времени определить, какое количество СДЛ из числа 
установленных на мачте вышло из строя, что позволит 
принимать  решение о срочности замены перегорев-
ших светодиодных ламп. Очевидно, что полностью 
преимущества перехода на СДЛ в системах светового 
ограждения могут быть реализованы только при усло-
вии применения системы мониторинга их исправности, 
особенно на удаленных объектах, где постоянный визу-
альный контроль невозможен.

Характеристика
 

Лампа накаливания Газоразрядная лампа Светодиодная лампа

Срок службы, Часов 1000       10000  50000-100000

Потребляемая мощность 
при светоотдаче   1000 Лм, Вт

    
100

  
          20       8

Экология
Не требует специальной 

утилизации
Содержит пары  ртути. Требует 

специальной утилизации
Не требует специальной 

утилизации

Таблица 1

Решение Преимущества Недостатки

Светодиодные лампы 220VАС, питание 
от внешней сети без резервирования

Больший срок службы и пони-
женное энергопотребление по 

сравнению с лампами 
накаливания

Не удовлетворяет требованиям РЭГА 

Светодиодные лампы 220VАС, питание 
от инвертора 48VDC/220VAC

Гальваническая развязка от полез-
ной нагрузки ЭПУ

Высокая стоимость решения за счет инвертора 

Светодиодные лампы 48VDC, питание от 
ЭПУ 48VDC  напрямую, на общей шине с 

полезной нагрузкой

Относительно невысокая стои-
мость

Риски  заноса высокого потенциала в ЭПУ (перенапря-
жений и импульсных помех, возникающих при прямых и 

близких ударах молнии) 

Светодиодные лампы 48VDC, питание от 
дополнительной ЭПУ 48VDC

Независимое резервное питание Очень высокая стоимость решения за счет покупки 
дополнительной ЭПУ с АКБ

Таблица 2
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      Задачи защиты цепей питания СОМ и монито-
ринга состояния заградительных огней были постав-
лены компанией  «Логический элемент»  перед  инже-
нерами  COMMENG DEVICES, и были реализованы в 
системе УЗК-СОМ. Комплекс включает в себя два 
модуля: защиты цепей питания зонового ограждения 
мачт и  контроля потребляемого тока. Рассмотрим неко-
торые технические решения, заложенные  в  разрабо-
танную систему.

Защита цепей питания

Заранее известные характеристики нагрузки и 
небольшие токи, потребляемые оборудованием  све-
тоограждения, позволили применить высокоэффек-
тивную двухкаскадную схему защиты, включаемую в 
разрыв питающего кабеля. В устройстве реализована 
схема защиты с дроссельной развязкой, обеспечи-
вающей быстродействие и защиту от высокомощных 
импульсов тока. В зависимости от ожидаемого уровня 
электромагнитных влияний (высота мачты, количество 
грозовых дней в году, характеристики объекта связи) 
могут применяться устройства защиты цепей питания 
различных классов (УЗЦП-ЗОМ II или III), обязательно 
входящие в комплекс оборудования. 

Мониторинг состояния  
заградительных огней

Как правило, полный или частичный выход СДЛ из 
строя сопровождается прекращением или снижением 
потребления тока, пропорциональным снижению све-
тимости. Воздействие повышенных входных напряже-
ний и высоковольтных импульсов не вызывает в лампах 
коротких замыканий. Очень важное свойство свето-
диодных ламп – стабильность потребления тока,  при 
изменении входного напряжения в довольно широких 
пределах, что обеспечивается установленными в них 
драйверами тока.  Таким образом, можно осуществлять 
мониторинг исправности СДЛ путем измерения пот-
ребляемого ими тока. При этом уровень (или уровни), 
которые указывают о нарушении в работе СОМ, могут 
выбираться исходя из параметров конкретного объекта. 
Информация об отключении заданного количества 
ламп преобразуется в логический сигнал и с помощью 
контактов оптореле передается в систему мониторинга, 
имеющуюся на объекте. Принцип контроля довольно 
прост, однако в  условиях реального применения необ-
ходимо учитывать различные дополнительные фак-
торы, например, энергопотребление обогревателей 
плафонов, служащих для предотвращения  обледене-
ния. Использование аналоговой схемы контроля повы-
шает надежность решения, реализованного в устройс-
тве контроля потребляемого тока УКПТ-ЗОМ.

 

Модули устанавливаются в стандартный электро-
технический корпус (рис.1), а также могут непосредс-
твенно монтироваться на объекте в шкаф или стойку с 
электрооборудованием.

Рис. 1. УЗК-СОМ
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Полученные характеристики системы защиты и 
контроля светового ограждения:

– низкое энергопотребление (< 1Вт);
– питание от штатной ЭПУ постоянного тока; 
– предотвращение внесения импульсных помех 

в цепи вторичного электропитания аппаратуры, при  
перенапряжениях природного (молния) и промыш-
ленного характера;

– дистанционный контроль исправности светоди-
одных ламп;

– выдача сигнала об аварии, как при снижении 
тока ниже установленного порога, так и при токовой 
перегрузке;

– автоматическое возвращение в рабочее состоя-
ние после прекращения перегрузки;

– возможность двухступенчатой защиты от пере-
напряжения

– срок службы не менее 40000 часов
– возможность автоматического подключения 

резервного питания

      В статье в общих чертах описано уже реализо-
ванное устройство. В настоящее время  группа, состо-
ящая  из специалистов нескольких предприятий, про-
должает работу по усовершенствованию как системы 
мониторинга светоограждения, так и самих источников 
света.  На базе единых принципов построения, элемен-
тной базы, стандартизованных  узлов каждому  опера-
тору может быть предложено оптимальное для него 
решение.
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